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17/09/2019
162

26/09/2019

Análise de Água 

MétodoEnsaios

Resultados

Dados da Amostra:

Unidade

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Início da Análise:

Valor VR VL

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz

Rede - Chuveiro - Balneário MasculinoPonto recolha:
17/09/2019

Prof. Pedro Natário

               e-mail: natariop@gmail.com

VP

Não detectada Sequenciação DNALegionella spp - -

Legionella Pneumophila Não detectada UG/L Sequenciação DNA - 0

-

-

UG/L

**

Obs: Resultado em UG comparável a UFC
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Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. 
Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado.  A amostragem não se encontra incluída no 
âmbito da acreditação.  VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL  - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / 
UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.
Out. 18

SisterPool - Sistemas de Tratamento de Águas, Lda.
Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, nº1 - Edifício Concórdia, 2º B - 2685 - 223 PORTELA-LRS - TEL./FAX: 21 943 26 95

Contribuinte N.º 505 249 731 - Matriculada na Cons. Reg. Com. de Loures sob o n.º 17451
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Resultados

Dados da Amostra:

Unidade

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Início da Análise:

Valor VR VL

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz

Rede - Chuveiro - Balneário FemininoPonto recolha:
17/09/2019

Prof. Pedro Natário

               e-mail: natariop@gmail.com

VP

Não detectada Sequenciação DNALegionella spp - -

Legionella Pneumophila Não detectada UG/L Sequenciação DNA - 0

-

-

UG/L

**

Obs: Resultado em UG comparável a UFC
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Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. 
Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado.  A amostragem não se encontra incluída no 
âmbito da acreditação.  VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL  - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / 
UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.
Out. 18

SisterPool - Sistemas de Tratamento de Águas, Lda.
Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, nº1 - Edifício Concórdia, 2º B - 2685 - 223 PORTELA-LRS - TEL./FAX: 21 943 26 95

Contribuinte N.º 505 249 731 - Matriculada na Cons. Reg. Com. de Loures sob o n.º 17451
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Dados da Amostra:

Unidade
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Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz

UTA - PiscinaPonto recolha:
17/09/2019

Prof. Pedro Natário

               e-mail: natariop@gmail.com
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Não detectada Sequenciação DNALegionella spp - -

Legionella Pneumophila Não detectada UG/L Sequenciação DNA - 0

-

-

UG/L

**

Obs: Resultado em UG comparável a UFC
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Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. 
Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado.  A amostragem não se encontra incluída no 
âmbito da acreditação.  VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL  - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / 
UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.
Out. 18

SisterPool - Sistemas de Tratamento de Águas, Lda.
Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, nº1 - Edifício Concórdia, 2º B - 2685 - 223 PORTELA-LRS - TEL./FAX: 21 943 26 95

Contribuinte N.º 505 249 731 - Matriculada na Cons. Reg. Com. de Loures sob o n.º 17451


